
Прошу пояснить:  1.	При определении категории паропровода по ТР ТС 032/2013 необходимо, чтобы одновременно выполнялись три условия, указанные в таблице 7 приложения 1, или достаточно одного, например диаметр  больше 32?  2.	Могут ли паропроводы быть не ка

ВОПРОС

  

Прошу пояснить: 
1. При определении категории паропровода по ТР ТС 032/2013 необходимо, чтобы
одновременно выполнялись три условия, указанные в таблице 7 приложения 1, или
достаточно одного, например диаметр 
больше 32? 
2. Могут ли паропроводы быть не категорийными?

  

ОТВЕТ

  

1. При определении категории трубопровода необходимо чтобы выполнялись все три
условия приведённые в таблице 7 Технического регламента таможенного союза «О
безопасности оборудования работающего, под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013.

  

2. Трубопровод может не иметь категории, если по техническим характеристикам на
него не распространяется Технический регламент таможенного союза ТР ТС 032/2013.

  

Для определения категории трубопровода рекомендуется зайти на сайт Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: http://www
.gosnadzor.ru/
Промышленная безопасность, Оборудование, работающее под давлением, Программа
расчёта ТР ТС 032/2013.
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